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NOTA:

SE REALIZARA EL RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL EXISTENTE SEGUN INDICADO EN PLANO, INCLUIDO EN EL RETIRO DE TEJAS, CLAVADORES Y TEJUELAS.

SE MANTENDRA LA ESTRUCUTURA METALICA Y DE MADERA EXISTENTE, INCLUIDO EL SOPORTE DE TEJUELAS MADERA EXISTENTE.

SOPORTE DE TEJUELA EXISTENTE SE UTILIZARA COMO CLAVADOR DE LA NUEVA CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL INCLUIDO EL AISLANTE TERMICO DE LANA DE VIDRIO.

EL REEMPLAZO DE LOS CLAVADORES (PREVISTO EN EL PRESENTE PRESUPUESTO) ESTARA SUJETO A LA APROBACION DE LA INSTECCION.

NUEVA CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA PREPINTADA COLOR ROJO

FIJADO SOBRE CLADADORES EXISTENTE

REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL

Incl clavadores y tejuelas

LIMAHOYA DE CHAPA GALVANIZADA 20x10cm

CONTINUA COMO CANALETA HASTA EL DESAGUE

SE PRESERVARA SOPORTE DE TEJUELAS

CENEFA CHAPA GALV. PREPINTADA a=50cm

CENEFA CHAPA GALV. PREPINTADA a=50cm
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2.05

0.90

2.05

0.80

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

HOJA:

MARCO:

FORMA DE ABRIR:
Una hoja  de rebatir (HR).

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

HR: Puerta placa enchapada en las 2 caras con melamina de 3mm, acabado semimate s/aglomerado.

Bastidor en pino nacional, nido de abejas chapadur de 5mm, cuadricula 50x50.

Espesor de puerta de 43mm, tapacantos perimetral de cedro macizo.

H.R.

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Bisagra (H105 o H 106). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68) Bisagra (H81)

Premarco grampa de amure (S9)

Hoja:

placa 43mm

enchapada

Puerta:

Marco:

Nº6216 - 0,726Kg/m

Guarda camilla de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

Guardapies de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

 premarco:

Nº7711 - 0.397Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

PL1

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

HOJA:

MARCO:

FORMA DE ABRIR:
Una hoja  de rebatir (HR).

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

HR: Puerta placa enchapada en las 2 caras con melamina de 3mm, acabado semimate s/aglomerado.

Bastidor en pino nacional, nido de abejas chapadur de 5mm, cuadricula 50x50.

Espesor de puerta de 43mm, tapacantos perimetral de cedro macizo.

H.R.

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Bisagra (H105 o H 106). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68).Bisagra (H81)

Premarco grampa de amure (S9)

Hoja:

placa 43mm

enchapada

Puerta:

Marco:

Nº7705 - 0.821Kg/m

Guarda camilla de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

Guardapies de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

 premarco:

Nº7711 - 0.397Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

PL2

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

Medidas a verificar en obra Medidas a verificar en obra

0.90

2.05

FORMA DE ABRIR:
Una hoja vaiven  (HV).

Hoja:

placa 43mm

enchapada

Puerta:

Marco + tapa

Nº6271  0,880 Kg/m

Nº6273  0,456 Kg/m

Premarco:

Nº7727 - 0.448Kg/m

Guarda camilla de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

Guardapies de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

PF.Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 7705

PV Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena   - Nº 6271+ Nº6273

acople Nº 7712, o similar en forma y peso en P y PF.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

HR: Puerta placa enchapada en las 2 caras con melamina de 3mm, acabado semimate s/aglomerado.

Bastidor en pino nacional, nido de abejas chapadur de 5mm, cuadricula 50x50.

Espesor de puerta de 43mm, tapacantos perimetral de cedro macizo.

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Herrajes para vaiven. Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)Bisagra (H81)

Premarco grampa de amure (S9)

HV HV

PL3

Tapa  premarco:

Nº6213 - 0,181Kg/m

Medidas a verificar en obra

1.50

2.05

FORMA DE ABRIR:
Dos  hojas vaiven  (HV)

Hoja:

placa 43mm

enchapada

Puerta:

Marco + tapa

Nº6271  0,880 Kg/m

Nº6273  0,456 Kg/m

Premarco:

Nº7727 - 0.448Kg/m

Guarda camilla de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

Guardapies de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

PF.Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 7705

PV Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena   - Nº 6271+ Nº6273

acople Nº 7712, o similar en forma y peso en P y PF.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

HR: Puerta placa enchapada en las 2 caras con melamina de 3mm, acabado semimate s/aglomerado.

Bastidor en pino nacional, nido de abejas chapadur de 5mm, cuadricula 50x50.

Espesor de puerta de 43mm, tapacantos perimetral de cedro macizo.

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Herrajes para vaiven. Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)Bisagra (H81)

Premarco grampa de amure (S9)

HV HV

PL7

Tapa  premarco:

Nº6213 - 0,181Kg/m

Medidas a verificar en obra

1.20

2.05

HOJA:

MARCO:

FORMA DE ABRIR:
Dos  hojas rebatir.  (HR).

Hoja:

placa 43mm

enchapada

Acople:

Nº 7712-0,284 Kg/ml

Puerta:

Marco + tapa

Nº6271  0,880 Kg/m

Nº6273  0,456 Kg/m

Premarco:

Nº7727 - 0.448Kg/m

Guarda camilla de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

Guardapies de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

PF.Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 7705

PV Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena   - Nº 6271+ Nº6273

acople Nº 7712, o similar en forma y peso en P y PF.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

HR: Puerta placa enchapada en las 2 caras con melamina de 3mm, acabado semimate s/aglomerado.

Bastidor en pino nacional, nido de abejas chapadur de 5mm, cuadricula 50x50.

Espesor de puerta de 43mm, tapacantos perimetral de cedro macizo.

PF: Blindex laminado incoloro 3+3

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Herrajes para vaiven. Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Premarco grampa de amure (S9)

HR HR

PL4

Medidas a verificar en obra

1.50

2.05

FORMA DE ABRIR:
Dos  hojas rebatir  (HR).

Hoja:

placa 43mm

enchapada

Acople:

Nº 7712-0,284 Kg/ml

Puerta:

Marco + tapa

Nº6271  0,880 Kg/m

Nº6273  0,456 Kg/m

Premarco:

Nº7727 - 0.448Kg/m

Guarda camilla de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

Guardapies de Aº Iº

AISI 304 h= 200mm e=1,5mm

bordes pulidos

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

PF.Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 7705

PV Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena   - Nº 6271+ Nº6273

acople Nº 7712, o similar en forma y peso en P y PF.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

HR: Puerta placa enchapada en las 2 caras con melamina de 3mm, acabado semimate s/aglomerado.

Bastidor en pino nacional, nido de abejas chapadur de 5mm, cuadricula 50x50.

Espesor de puerta de 43mm, tapacantos perimetral de cedro macizo.

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Herrajes para vaiven. Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Premarco grampa de amure (S9)

HR HR

PL5

Medidas a verificar en obra

PUERTAS PLACAS 

P1 P2 P3
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2.05

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

HOJA:

MARCO:

FORMA DE ABRIR:
Una hoja  de rebatir (HR). Dos hojas corredizas (HC).

.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

Vidrio en parte superior, Blindex laminado incoloro 3+3

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Bisagra (H62). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Escuadra E-69

Premarco grampa de amure (S9)

Cr1

Marco:

Nº6216 - 0,726Kg/m

Contravidrio:

Nº6225- 0,257Kg/m

Parante:

Nº6214 - 1.088Kg/m

Cabezal

Nº6214 - 1.088Kg/m

Zocalo

Nº6217 - 1.647Kg/m

Revestimiento tubular

esp 7mm.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6214 - 6219 -

Revestimiento tubular esp 7mm. Aluminio color blanco s/cláusulas.

Travesaño

Nº6219 - 1,647Kg/m

contravidrio

Nº6220 - 0,143Kg/m

Nº6225 - 0,257Kg/m

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Nº 6203 - 6207 - 6204

Nº 6200 - 6201

VIDRIO:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Medidas a verificar en obra

2.05

1.50

P19

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

FORMA DE ABRIR:
Dos hojas  de rebatir (HR).

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

HR: Bisagra (H62). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Escuadra E-69

Premarco grampa de amure (S9)

Herrajes antipánico .

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6214 - 6219 -

Revestimiento tubular esp 7mm. Aluminio color blanco s/cláusulas

Parante:

Nº6214 - 1.088Kg/m

Cabezal

Nº6214 - 1.088Kg/m

Zocalo

Nº6217 - 1.647Kg/m

Revestimiento tubular

esp 7mm.

Tapa  premarco:

Nº6213 - 0,181Kg/m

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

0.80

0.60 0.60

2.05

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

HOJA:

MARCO:

FORMA DE ABRIR:
Una hoja  de rebatir (HR). Dos hojas corredizas (HC).

.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

Vidrio en parte superior, Blindex laminado incoloro 3+3

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

HR: Bisagra (H62). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Escuadra E-69

Premarco grampa de amure (S9)

Cr2

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6214 - 6219 -

Revestimiento tubular esp 7mm. Aluminio color blanco s/cláusulas.

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Nº 6203 - 6207 - 6204

Nº 6200 - 6201

VIDRIO:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Medidas a verificar en obra

0.80

2.05

1.30

P10

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

FORMA DE ABRIR:
Dos hojas  de rebatir (HR).

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

HR: Bisagra (H62). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Escuadra E-69

Premarco grampa de amure (S9)

Herrajes antipánico .

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6214 - 6219 -

Revestimiento tubular esp 7mm. Aluminio color blanco s/cláusulas

Parante:

Nº6214 - 1.088Kg/m

Cabezal

Nº6214 - 1.088Kg/m

Zocalo

Nº6217 - 1.647Kg/m

Revestimiento tubular

esp 7mm.

Tapa  premarco:

Nº6213 - 0,181Kg/m

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

0.60 0.60

2.05

1.40

P11

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

FORMA DE ABRIR:
Dos hojas  de rebatir (HR).

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

HR: Bisagra (H62). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Escuadra E-69

Premarco grampa de amure (S9)

Herrajes antipánico .

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6214 - 6219 -

Revestimiento tubular esp 7mm. Aluminio color blanco s/cláusulas

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

0.60 0.60

2.05

1.60

P11

TERMINACIÓN:

HERRAJES/ACCESORIOS

Y BURLETES:

FORMA DE ABRIR:
Dos hojas  de rebatir (HR).

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205 en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6216

HR: Bisagra (H62). Burlete tapa (B 57). Burlete exterior (B67)  Burlete premarco-marco (B 69)

PF: Kit de enganche  (B57) Burlete premarco-marco (B 69). Clip (T96) Burlete (B68)

Escuadra E-69

Premarco grampa de amure (S9)

Herrajes antipánico .

Aluminio color blanco s/cláusulas con perfilería Tipo Aluar, Sistema modena  1 - Nº 6214 - 6219 -

Revestimiento tubular esp 7mm. Aluminio color blanco s/cláusulas

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

0.60 0.60

AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA

QUIRURGICA, MATERNIDAD E INTERNACION DE

PEDIATRIA

AMPLIACION Y REESTRUCTURACION

PLANILLAS DE CARPINTERÍA - PUERTAS

1:20

SEPTIEMBRE  2021

Arq. ODELLI, M. Veronica

UT 3

VICTORIA - VICTORIA

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - departamento:

Cdor. DANDEU, Walter 

Firma:

Subsecretario:

02

PCP

Arq. GONZALEZ, Pablo J.V.

Arq. MANCUELLO, Cristian M.

M.M.O. MARZO Flavio.

LOIZAGA Jeronimo.

PERDOMO Facundo.

Ing BRUGNOLI Diego.



1.30

1.00

1.00

0.60

0.40

1.60

1.85

1.00

1.00

1.40

1.00

1.00

1.20

1.00

1.00

1.10

1.00

1.00

1.20

1.00

1.00

Dos hojas corredizas (HC).

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables reforzadas. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

V1 

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Una hoja proyectante con brazo de empuje (BE).

FORMA DE ABRIR:

MARCO

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

Escuadra de armado E-69. Tapa desague T-69. brazo de empuje

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Marco:

Nº6216 - 0.726Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

Hoja :

Nº6227 - 0.864Kg/m

Contravidrio:

Nº6217- 0.294Kg/m

V2

Vidrio

Dos hojas corredizas (HC).

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

V5 

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Medidas a verificar en obra

Medidas a verificar en obra Medidas a verificar en obra

Dos hojas corredizas (HC).

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables reforzadas. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

V3 

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Medidas a verificar en obra

Dos hojas corredizas (HC).

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables reforzadas. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

V4 

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Medidas a verificar en obra

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

Dos hojas corredizas (HC).

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

V6 

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Medidas a verificar en obra

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

Dos hojas corredizas (HC).

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

V7

PREMARCO: Perfil alu natural Nº 6205  en  (P). y en  (PF). Con S9 en caso que sea mamposteria tradicional.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Aluminio color blanco s/clausulas con perfileria Tipo Aluar, Sistema Modena 1 o similar en forma y peso.

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Medidas a verificar en obra

Hoja:

Parante lateral

Nº6203 -  0.664 Kg/m

Nº6204 - 0.705 Kg/m

Parante interno:

Nº6207 -  0.615 Kg/m

Cabezal y zocalo de hoja:

Marco:

Jambas

Nº6201 -  0.675Kg/m

Umbral y dintel

Nº6200 -  1.266Kg/m

Tapa  premarco:

Nº6206 - 0.181Kg/m

Premarco:

Nº6205 - 0.397Kg/m

CON CORTINA 

1.30

0.50

1.50

Paño fijo

FORMA DE ABRIR:

HOJA:

MARCO

BURLETES:

VIDRIOS:

TERMINACIÓN:

HERRAJES:

Cierre lateral milano H-56. Cruce de hoja T-93. Tapa desague T-69 y T-94. Junta de estanqueidad T92

Deslizamiento sobre ruedas reforzadas regulables reforzadas. Topes de parantes T-89 , T-90.

Aluminio color blanco con pintura en polvo horneada.

V8

PREMARCO:

Nº 6200 - 6201

Nº 6203 - 6207 - 6204

Laminado de seguridad 3+3 transparentes.

Burlete de acristalamiento B-68 - Cuña mediana.

Medidas a verificar en obra

AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA

QUIRURGICA, MATERNIDAD E INTERNACION DE

PEDIATRIA

AMPLIACION Y REESTRUCTURACION

PLANILLAS DE CARPINTERÍA - VENTANAS
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Luz de Emergencia (VER PLANO DE ELECTRICIDAD)

Matafuego del tipo ABC de 5 Kg., con chapa demarcatoria,

nuevo completo según cláusula y detalle. A colocarce por

debajo de la luz de emergencia.

MATERIALES                      ESPESOR                              OBSERVACIONES

  PAI                                                  1mm                                   Poliestireno de alto impacto apto

Poliestireno de alto impacto                                                                   para uso interior.

PLACA RIGIDO DE PVC                  1,1mm                                   Para vias de escape y evacuación, el

                                                                                                      mismo mantiene su fotoiluminiscencia durante un

                                                                                                      un periodo de tiempo aun en la oscuridad. *1

Referencias

LE

a

b

Matafuego del tipo HALOCLEAN de 2.5Kg., con chapa

demarcatoria, nuevo completo según cláusula y detalle.

b

a

30x40

Calefaccion Centralizada

 regulada por personal

   del Hospital.

a

A
CONSULTORIO

c

15x40

*1 - Las señales fotoluminiscentes utilizarán como material de base una placa rígida de

PVC FOTOLUMINISCENTE de larga luminiscencia, deberá ser autoextinguible- no

propagador de llama, no generador de humo tóxico (negro).

Sus propiedades luminotécnicas se visualizarán bajo los siguientes parámetros:

23,6 mcd/m2 a los 10´

3,6 mcd/m2 a los 60´

0,3 mcd/m2 a los 465´

(mcd/ m2 = milicandela por metro cuadrado)

En su composición las señales fotoluminiscentes deberán contar con 3 capas, en una sola pieza

a) Base de PVC rígido blanco, autoextinguible

b) Capa intermedia de larga fotoluminiscencia

c) Terminación superficial altamente transparente en placa rígida de PVC cristal,

la cual tendrá propiedades absorbentes de radiación UV

El espesor será de 1.1 mm

Deberá cumplir con las normas DIN 67510 e IRAM 3957 / 58 / 59 / 60. (VER CLAUSULAS)
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LIBRE DE ACEITE
CABEZAL COMPRESOR

CABEZAL DEPRESOR - MOTOR 3HP

MOTOR 5.5 HP

CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO DE GRADO MEDICO

COMPUESTA POR CABEZAL COMPRESOR LIBRE DE ACEITE,

PRESION MAX. 7 Kg./cm2 (o superior) POTENCIA MOTOR 5.5 HP

CAUDAL MINIMO 600 Lts/min. VOLUMEN TOTAL DE TANQUE 340 Lts.

POST ENFRIADOR, TRAMPA DE AGUA Y FILTRO.

PROTECCIÓN CUBRE VOLANTE Y CORREAS.

TOMA DE AIRE EXTERIOR VERTICAL A LOS CUATRO VIENTOS.

ACOPLAMIENTO EN PARALELO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

CON TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO EN SIMULTANEO. TABLERO ELECTRICO DEDICADO.

PLATAFORMA GENERADORA DE VACÍO COMPUESTA POR

CABEZAL DEPRESOR CON MOTOR POTENCIA 3 HP,

CAUDAL DE ASPIRACION DE 600 Lts/min Ó SUPERIOR.

VOLUMEN TANQUE 350 Lts. PROTECCIÓN CUBRE VOLANTE Y CORREAS

EMISION DE GASES A LOS CUATRO VIENTOS.

ACOPLAMIENTO EN PARALELO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

CON TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO EN SIMULTANEO. TABLERO ELECTRICO DEDICADO

PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

PROVISION,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

2- DISTRIBUCIÓN

· Toda la cañería se tendera con caños de cobre electrolítico rígido, del tipo tramo recto duro para toda la red

,interior pulido y deshidratado, pureza 99,8% y un espesor mínimo de 1 mm para tubos de hasta 3/4" y 1.5mm

de 1" en adelante, excepto la que queda bajo cielorraso no accesible, para lo cual se utilizará caño en rollo de

las secciones calculadas para cada tramo según su caudal.

· Las uniones serán por braseado de plata.

· La cañería sobre muros se soportará a través de grampas tipo "OLMAR"

· Los cruces de pared se harán encamisados en tubos de PVC  de tipo eléctrico.

· Todas las válvulas se unirán con accesorios de bronce desmontables, no admitiéndose válvulas soldadas,

preferentemente del sistema abocardado.

· No se admitirán reducciones de sección por apretado de tubo de mayor diámetro, debiendo realizarse con la

pieza de empalme correspondiente o por reducción sucesiva de sección soldada.

· No se admitirán empalmes a 90º sin "tee".

· La cañería se deberá probar a: Oxígeno  22,5 bar /  Aire 12 bar / Vacío 2 bar. Se realizara durante 12 hs con

una caída máxima del 10% de la presión de prueba y con extremos soldados con válvulas.

· La cañería no deberá quedar a la vista dentro de los locales.

· Los tramos de cañería embutida se llevarán dentro de un caño de PVC, de modo tal que permita el recambio

del tubo sin rotura de mampostería.

· Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas, mediante soportes correctamente instalados,

como mínimo una grapa de fijación a pared cada 3.00m, se deberán prever los dispositivos de dilatación

correspondientes. Se evitará también todo contacto entre estas cañerías y otros metales que pudieran dar

lugar a pares galvánicos. Todo curvado de estas cañerías se realizara con herramientas especiales, sin

provocar aplastamiento, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de cobre en cualquiera

de sus puntos.

· La tubería se entregará pintada de la siguiente manera para su fácil identificación: cada tramo de tres metros

recto una franja de 60 cm. y en cada cambio de dirección o derivación: color blanco si es oxígeno, amarillo si

es aire comprimido y rojo si es vacío. También se debe colocar una flecha en el sentido de circulación del

flujo.

· La unión de la tubería a su fuente de producción deberá hacerse a través de un flexible de sección acorde a

la tubería.

·  Todas las válvulas de corte serán del tipo esférica y por sectores, de flujo total del diámetro calculado, aptas

para el tipo de gas indicado y la presión de prueba marcada anteriormente. Las llaves de corte de tipo

esférico serán de 1/4 de vuelta, con asiento de teflón y cuerpo de bronce fundido, las que deberán poder ser

desmontadas sin necesidad de desmontar las cañerías. Las válvulas que queden a la intemperie deberán

precintarse y colocarse en lugares que no sean fácilmente accesibles por el público o personal no autorizado.

Los reguladores de segunda reducción se deberán monta con el sistema by pass correspondiente.

- La limpieza de los materiales empleados se realizara con cloruro de metileno o nitrógeno.

- Todo el montaje se realizará respetando las reglas del buen arte y de acuerdo a la normativa IRAM vigente y

a la norma NFPA 99ª.

Esta instalación se dividirá en tres partes componentes:

1. FUENTES DE SUMINISTRO

2. DISTRIBUCION

3. PANELES DE CABECERA y ACCESORIOS

1.Fuentes de suministro

AIRE COMPRIMIDO:

Compresor para suministro de aire comprimido de grado médico con un sistema de filtrado de

humedad refrigerativo:

-El compresor deberá proveer un caudal mínimo de 600 Its/minuto

-Es secador refrigerativo será para un caudal no menor de 600 ltrs/minuto o superior, monofásico

que permita un punto de rocío para el caudal especificado de 4ºC.

-Tableros eléctricos de alimentación y sus dispositivos de automatización y protección s/Plano de

instalación Eléctrica.

-Tipo alta - baja : presión max. 7kg/cm2 o 100lbs/pulg2

-Libre de aceite sistema pendular (cabezal seco)

- Tanque depósito de 340 dm3  o superior con accesorios: manómetro, grifo de purga, tomas para

tubería con válvula y para entrada de compresor, presostato y válvula de seguridad.

-Montado sobre plataforma con motor eléctrico incluído, cubre volante y correas con reja de

protección contra contactos accidentales.

-Conexión a la cañería mediante flexible anti-vibratorio y todo el conjunto montado sobre goma

anti-vibrante.

- Vinculación de todo el sistema provisto al equipamiento existente en el hospital, con conexión en

paralelo a la cañería principal para su funcionamiento simultáneo.

-Batería de filtros para : agua, partículas y bacteriológico.

-Garantía mínima : dos años. Provisión de juego de aros, expansores, válvulas y juntas para

service de dos años de servicio continuo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE GASES MEDICINALES

ASPIRACIÓN:

-Tipo depresor línea horizontal, sistema pendular, potencia 3 HP

-Presion residual:  90 mmHg

-Aspiración: mayor de 600 lts/min.

- Montado sobre plataforma con motor eléctrico incluido y reja de protección contra contactos

accidentales.

-Tanque depósito de 340 dm3  o superior con accesorios: vacuómetro, grifo  de purga, tomas

para tubería con válvula de salida y para entrada de depresor, válvula de puesta en presión

atmosférica, vacuostato y válvula de seguridad.

-Conexión a la cañería mediante flexible anti-vibratorio y todo el conjunto montado sobre goma

anti-vibrante.

-Vinculación de todo el sistema provisto al equipamiento existente en el hospital, con conexión en

paralelo a la cañería principal para su funcionamiento simultáneo.

-Emisión de gases a los cuatro vientos.

-Garantía mínima : dos años. Provisión de repuestos para service de dos años de servicio

continuo.

OXIGENO:

- Conexión de cañería troncal a la fuente de oxígeno existente

- Vinculación con cañería troncal del servicio de GUARDIA

3 -  PANELES DE CABECERA, MINIDUCTOS Y ACCESORIOS

PANELES DE CABECERA

Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de PANELES DE CABECERA del tipo Cuidados Críticos con sus

reguladores y accesorios para el local 047 (cantidad 3 unidades completas).

TORRETAS

Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de TORRETAS del tipo colgantes de techo con sus reguladores y

accesorios para suministro de gases medicinales y suministro eléctrico para los locales 044 y 045 (cantidad 2 unidades

completas).

MINIDUCTOS

Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento para los locales 46, 54, 23, 21, 19, 18, 15, 65, 68, 69, 72 y 74 con

cantidad y tipo de bocas según plano. Deberán incluir todos los reguladores y accesorios para su utilización inmediata.

ACCESORIOS para Bocas de Oxígeno:

Regulador de presión de O2 acople DISS en paneles de cabecera Locales 44, 45 y 47.

Caudalímetros de O2 a bolilla con vaso humidificador (3.5kg/cm2) acople DISS escala Adultos en Locales 44 ,45, 46, 47, 15,

19 y 21.

Caudalímetros de O2 a bolilla con vaso humidificador (3.5kg/cm2) acople DISS escala Pediátrico en Locales 18, 65, 68, 69,

72 y 74.

ACCESORIOS para Bocas de Vacío:

Dosificador de vacío con vacuómetro, incluye frasco de 250cm3 con trampa para líquidos, acople DISS en Locales 15, 18,

19, 21, 44, 45, 47, 65, 68, 69, 72 y 74.

ACCESORIOS para Aire Comprimido:

Regulador de presión de AC acople DISS en Locales 18, 23, 54, 44, 45, 46 y 47.

TODOS LOS ACCESORIOS SERAN DE LA MISMA MARCA, CARACTERISTICA Y ORIGEN QUE LAS BOCAS DE  LOS

PANELES O MINIDUCTO DE GASES.

Todos los accesorios a proveer serán de acople DISS, los cuales deberán ser construidos en bronce y acero inoxidable para

evitar la formación de óxidos u otras sustancias tóxicas.

Todos los aparatos estarán identificados con una leyenda o color normalizado del tipo de gas que administren.

Características según cláusulas expresadas en la normativa.

ALARMAS DE PRESION DE GASES y VACIO

Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de ACCESORIOS DE SEGURIDAD:

Alarma fono lumínica por baja y alta presión para oxígeno y aire comprimido y por presión negativa para

vacío en los Locales 08, 48 y 73.

Los paneles deberán ubicarse en lugares fácilmente visibles por el personal de enfermería de ese sector.

AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA

QUIRURGICA, MATERNIDAD E INTERNACION DE

PEDIATRIA

AMPLIACION Y REESTRUCTURACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INST. GASES MEDICINALES

1:100

SEPTIEMBRE  2021

Arq. ODELLI, M. Veronica

UT 3

VICTORIA - VICTORIA

Fecha:

Obra: 

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localidad - departamento:

Cdor. DANDEU, Walter 

Firma:

Subsecretario:

02

IGM

Arq. GONZALEZ, Pablo J.V.

Arq. MANCUELLO, Cristian M.

M.M.O. MARZO Flavio.

LOIZAGA Jeronimo.

PERDOMO Facundo.

Ing BRUGNOLI Diego.

ESPECIFICACIONES TECNICAS INST. GASES MEDICINALES

ESC. 1:100

AutoCAD SHX Text
TANQUE PULMÓN

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
PURGA AUTOMATICA

AutoCAD SHX Text
DRENAJE

AutoCAD SHX Text
SECADOR

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
MANÓMETRO

AutoCAD SHX Text
SENSOR ALARMA

AutoCAD SHX Text
VALVULA PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
INGRESO AIRE FRESCO FILTRADO

AutoCAD SHX Text
SALIDA AIRE

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
FILTRO

AutoCAD SHX Text
DRENAJE

AutoCAD SHX Text
 TANQUE

AutoCAD SHX Text
MANÓMETRO

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE 

AutoCAD SHX Text
VALVULA PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
SENSOR ALARMA

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
PANEL DE

AutoCAD SHX Text
CABECERA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
SUBSUELO

AutoCAD SHX Text
REFRIGERADO

AutoCAD SHX Text
DEL TANQUE

AutoCAD SHX Text
POST ENFRIADOR

AutoCAD SHX Text
POR RADIADOR

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
PANEL DE

AutoCAD SHX Text
CABECERA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
PANEL DE

AutoCAD SHX Text
CABECERA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
A LA GUARDIA

AutoCAD SHX Text
A LA FUENTE DE OXIGENO

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
ALARMAS

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
ALARMAS

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
ALARMAS

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
TORRETA

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
TORRETA

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
TORRETA

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
TORRETA

AutoCAD SHX Text
QUIROFANO

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTO

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTOS

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTOS

AutoCAD SHX Text
MINIDUCTOS

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC


	EXPTE. 2231309- AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE AREA QUIRURGICA, MATERNIDAD Y PEDIATRIA - HOSPITAL FERMIN SALABERRY- faltan planos
	01-PLANTA DE RELEVAMIENTO - AP01
	Planos y vistas
	Layout1


	02-PLANTA DEMOLICION - AP02
	Planos y vistas
	Layout1


	03-PLANTA NIVEL -3.05 - AP03
	Planos y vistas
	Layout1


	04-PLANTA NIVEL +-0.00 - AP04
	Planos y vistas
	Layout1


	05-PLANTA DE TECHOS - AP05
	Planos y vistas
	Layout1


	ESTRUCTURA-FUNDACION - E 01
	Planos y vistas
	Layout1


	EST. S-SUBSUELO NIVEL -3.10 - E 02
	Planos y vistas
	Layout1


	EST. S-PLANTA BAJA NIVEL +-0.00 - E 03
	Planos y vistas
	Layout1


	EST. S-CUBIERTA - E 04
	Planos y vistas
	Layout1


	10- PLANTA UBICACION CARPINTERIAS NIVEL -3.05- PUC 01
	Planos y vistas
	Layout1


	11-PLANTA UBICACION CARPINTERIAS NIVEL +-0.00- PUC 02
	Planos y vistas
	Layout1


	12-PLANILLAS CARPINTERIAS PUERTAS - PCP 01
	Planos y vistas
	Layout1


	13-PLANILLAS CARPINTERIAS PUERTAS - PCP 02
	Planos y vistas
	Layout1


	14-PLANILLAS CARPINTERIAS VENTANAS - PCV 01
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION SANITARIA - IS 01
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION SANITARIA - IS 02
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION SANITARIA - IS 03
	Planos y vistas
	Presentación1


	INST.SISTEMA CONTRA INCENDIO - ISCI 01
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION CALEFACCION - IC 01
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION GAS NATURAL - IG 01
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION ELECTRICA - IE 01
	Planos y vistas
	Layout1


	INSTALACION ELECTRICA - IE 02
	Planos y vistas
	Layout1


	INST. GASES MEDICINALES - IGM 01
	Planos y vistas
	Layout1


	ESPECIFICACIONES TECNICAS INST. GASES MEDICINALES - IGM 02
	Planos y vistas
	Layout1



